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非常時用取水の方法 

地震などの災害時や断水時は、貯湯タンクユニットのお湯（水）を生活用水として使用してく

ださい。 

 

準備するもの 

� やかんやバケツなどの容器 

 

取水方法 

※必ず順番どおりに作業をしてください※ 

①減圧弁とポンプユニット間

にあるバルブを閉める 

②ポンプユニットのお湯出口

配管途中にある、安全弁の

手動レバーを上に起こす 

③ドレンバルブを開け、容器

に水を受ける 

④取水が終わったら、ドレン

バルブを閉め、安全弁の手

動レバーを下げる 

⑤①で閉めたバルブを開ける 

 

 

● やけどの恐れがあるため、取水時にお湯を触れないようにし

てください 

警告

 

● 減圧弁とドレンバルブは、位置が左右逆転する場合がありま

す。 

● ポンプユニットの貯湯タンクにたまっていたお湯は飲用しな

いで下さい。 

注意

安全弁 

※実際には、60×60mm 程度の 

発泡スチロールの中にあります 
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③④ドレンバルブ

減圧弁 

※実際には、120×120mm 程度の

発泡スチロールの中にあります


